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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

,,Przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach PUZ’’ 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi przeglądu, konserwacji i niezbędnych napraw 

urządzeń klimatyzacyjnych zlokalizowanych w budynkach Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. 

Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 50 oraz Wyszyńskiego 10.  

 

2. Wykonawca  składający ofertę winien posiadać odpowiednie kwalifikacje z zakresu chłodnictwa 

potwierdzone Świadectwem Kwalifikacji/Uprawnień do napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji 

chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami i świadectwem 

kwalifikacji elektrycznych przynajmniej typu E do 1kV na prace przy urządzeniach elektrycznych. 

 
3. Wykaz czynności wchodzących w zakres przeglądu i konserwacji central wentylacyjnych i agregatu wody 

lodowej: 

- sprawdzenie zamknięcia przepustnic i ich oczyszczenie 

- przegląd/ oczyszczenie lub wymiana filtrów klasy EU4 

- sprawdzenie zabrudzenia lamel nagrzewnicy i ich oczyszczenie 

- sprawdzenie odpowietrzenia nagrzewnicy 

- sprawdzenie chłodnicy 

- sprawdzenie czystości skraplacza 

- sprawdzenie drożności odpływu skroplin z tacy ociekowej 

- sprawdzenie drożności syfonu wodnego 

- sprawdzenie zamocowania wirnika wentylatora, oporów przy obrocie, wyważenia, zmiany geometrii 

ustawienia względem leja wlotowego, stanu wibroizolatorów, połączeń elastycznych, dokręcenia śrub 

mocujących wentylator 

- sprawdzenie zabrudzenia wnętrza obudowy wirnika i silnika i ich oczyszczenie 

- kontrola pracy silnika wentylatora 

- sprawdzenie stanu łożysk wentylatora i ewentualna wymiana 

- kontrola ustawienia silnika i wentylatora 

- pomiar temperatur pracy urządzenia 

- dezynfekcja i odgrzybianie central klimatyzacyjnych 

- pomiary elektryczne: napięcia zasilania i prądu pobieranego przez urządzenia 

- sprawdzenie układu sterowania (nastawy sterownika) 

- sprawdzenie stanu technicznego sprężarek 

- sprawdzenie ciśnienia tłoczenia sprężarek 

- sprawdzenie ciśnienia ssania sprężarek 

- sprawdzenie szczelności układów napełnionych gazami kontrolowanymi  

- sprawdzenie stanu technicznego wentylatorów 

- kontrola pracy zaworów rozprężnych 

- kontrola stanu technicznego skraplacza 

- sprawdzenie i weryfikacja połączeń mechanicznych i elektrycznych 

- kontrola czystości skraplaczy, czyszczenie lamel parownika i skraplacza 

- sprawdzenie poprawności działania zaworu bezpieczeństwa zamontowanego na zbiorniku ciśnieniowym. 

- sprawdzenie agregatu chłodu, między innymi jego wydajności, obciążenia prądowego, skuteczności 

chłodzenia, stanu czynnika chłodniczego, sprawności modułów sterujących agregatem. 

  
4. Wykaz czynności wchodzących w zakres przeglądu i konserwacji klimatyzatorów kasetonowych 

 i klimatyzatorów typu SPLIT: 

-  oględziny ogólne i ocena stanu technicznego instalacji i urządzeń, 

- pomiary parametrów na jakich pracują, wykrycie ewentualnych usterek oraz anomalii  

w funkcjonowaniu systemu 

- sprawdzenie szczelności układów napełnionych gazami kontrolowanymi  

- czyszczenie wymienników urządzeń zewnętrznych 

- dezynfekcja filtrów w jednostkach klimatyzatorów wewnętrznych 
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- sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń  

- czyszczenie tac ociekowych skroplin w klimatyzatorach 

- dezynfekcja filtrów, wymienników i tac ociekowych 

- czyszczenie obudów klimatyzatorów 

- w miarę potrzeby regulacja ilości czynnika chłodniczego w układach  

- usunięcie drobnych usterek 

- określenie zakresu prac koniecznych do wykonania dla poprawy prac instalacji, jeśli nie znajdują się ma 

liście umownych czynności serwisowych 

 

5. Wykonawca w przypadku niewłaściwego działania któregokolwiek urządzenia wentylacyjno- 

klimatyzacyjnego określi przyczyny tego stanu rzeczy, oraz przedstawi wycenę naprawy. 

 

6. Usuwanie awarii nieobjętych zakresem konserwacji oraz mechanicznych uszkodzeń  

z winy Użytkownika, Zamawiający będzie zlecał w drodze odrębnego zamówienia na usunięcie awarii 

przez Wykonawcę . Czas reakcji – 24 godziny od momentu przekazania informacji faksem lub e-mail. 

 

7. Wykonawca zobowiązuje się do założenia Książki serwisowej i obsługi technicznej konserwacji                       

i przeglądów w/w klimatyzatorów, central klimatyzacyjnych i agregatu wody lodowej. Książka winna 

znajdować się w PUZ w Tarnobrzegu.  

 

8. Wykonawca zakończy pracę każdorazowo sporządzeniem Protokołu Przeglądu Konserwacyjno- 

Serwisowego z podziałem na budynki: 

- budynek przy ul. Wyszyńskiego 10 

- budynek przy ul. Sienkiewicza 50 

 

9. Przeglądy i konserwacje wykonywane będą dwa razy do roku. 

- Pierwszy przegląd ( wiosenny) wykonywany będzie po zakończeniu sezonu grzewczego tj. na przełomie 

miesięcy kwiecień i maj – w zakresie przeglądu znajdować się będą wszystkie urządzenia z listy. 

- Drugi przegląd ( jesienny ) wykonywany będzie po rozpoczęciu sezonu grzewczego tj. w miesiącu 

październiku i obejmował będzie urządzenia z poz. od 2 do 16 ( centrale VTS). 

 

10. Usuwanie awarii nieobjętych zakresem konserwacji oraz mechanicznych uszkodzeń z winy Użytkownika, 

Zamawiający będzie zlecał w drodze odrębnego zamówienia na usunięcie awarii przez Wykonawcę . Czas 

reakcji – 24 godziny od momentu przekazania informacji faksem lub e-mail. 

 

11. Lista urządzeń: 

 
 

Nazwa Data przyjęcia lokalizacja uwagi 

1 Agregat wody lodowej EMICON RAE 2602K 2006 dach budynku   

2 Centrala NW1, nawiewno-wywiewna CV-A 2-P/XH-266D/7-7/7-7 2006 wentylatornia 

Centrale 

klimatyzacyjne 

produkcji VTS 

3 Centrala NW2, nawiewno-wywiewna CV-A 2-P/XH-298A/7-7/7-7 2006 wentylatornia 

4 Centrala NW3, nawiewno-wywiewna CV-A 2-P/XH-298A/7-7/7-7 2006 wentylatornia 

5 Centrala NW4, nawiewno-wywiewna CV-A 2-L/XH-298A/7-7/7-7 2006 wentylatornia 

6 Centrala NW5, nawiewno-wywiewna CV-A 2-P/XH-298A/7-7/7-7 2006 wentylatornia 

7 Centrala NW6, nawiewno-wywiewna CV-A 2-L/XH298A/7-7/7-7 2006 wentylatornia 

8 Centrala NW7, nawiewno-wywiewna CV-A 2-P/XH-298A7-7/7-7 2006 dach budynku 

9 Centrala NW8, nawiewno-wywiewna CV-A 2-P/XH-298A/7-7/7-7 2006 dach budynku 

10 Centrala NW9, nawiewno-wywiewna CV-A 4-L/XH-266D/7-7/7-7 2006 dach budynku 

11 Centrala NW10, nawiewno-wywiewna CV-A 2-P/XH-266D/7-7/7-7 2006 wentylatornia 

12 Centrala NW11, nawiewno-wywiewna CV-A 2-P/XH-266D/7-7/7-7 2006 wentylatornia 

13 Centrala NW12, nawiewno-wywiewna CV-A 2-L/XH-298A/7-7/7-7 2006 wentylatornia 

14 Centrala NW13, nawiewno-wywiewna CV-A 2-P/XH-266D/7-7/7-7 2006 wentylatornia 

15 Centrala NW14, nawiewna CV-P 1-P/NS-10A/7-7 2006 klubokawiarnia 

16 Centrala NW14, nawiewna CV-P 1-L/NS-10A/7-7 2006 klubokawiarnia 
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17 Klimatyzator kasetonowy CARRIER  2006 czytelnia   

18 Klimatyzator kasetonowy CARRIER  2006 czytelnia   

19 KLIMATYZATOR LG AS-H126 RGA 2  2006/06/20 13A   

20 Klimatyzator CARRIER kpl. 2006/08/10 22A   

21 Klimatyzator CARRIER kpl. 2006/08/10 24A   

22 Klimatyzator CARRIER kpl. 2006/08/10 27A   

23 Klimatyzator Fujitsu ASY18U 2011/01/20 Serwerownia/S   

24 Klimatyzator York 3,2 kw 2013/06/18 17A   

25 Klimatyzator York YEHJZH 012 A+ 2014/07/28 25C   

26 Klimatyzator York YEHJZH 012 A+ 2014/07/28 26C   

27 Klimatyzator York 3,5 kw 2016/04/26 19C   

28 KLIMATYZATOR YORK 3,5 kw 2016/06/27 30A   

29 Klimatyzator KAISAI Focus 3,5/3,8 2019/03/14 32A   

30 Klimatyzator KAISAI Focus 3,5/3,8 2019/03/14 33-34A   

31 Klimatyzator HITACHI 5 KW 2019/05/23 Serwerownia/W   

32 Klimatyzator MIDEA MA-24NXD0-1 2019/11/25 1.22 i 1.22a    

33 Klimatyzator MIDEA MA-12NXD0-1 2019/11/25 1.23   

34 klimatyzator MIDEA MA-12NXD0-1 2019/11/25 1.24   

35 Klimatyzator MIDEA MA-12NXD0-1 2019/11/25 1.24B   

36 Klimatyzator MIDEA MA-24NXD0-1 2019/11/25 2.25   

37 Klimatyzator MIDEA MA- 24N8D0-1 2019/11/25 2.27   

38 Klimatyzator SEVR SEV- 09FV 2020/07/06 23C   

39 Klimatyzator LGS18EQ 2020/07/24 Serwerownia/S   

40 Klimatyzator SEVRA SEV-12FV z montażem 2020/08/10 14C   

41 Klimatyzator Haier Tundra 2020/12/30 17C   

42 Klimatyzator Haier Tundra 2020/12/30 24C   

43 Klimatyzator Samsung AR12 2021/10/14 11A   

44 Klimatyzator Samsung AR12 2021/10/14 5C   

45 Klimatyzator Samsung AR12 2021/10/14 4C   

46 Klimatyzator Samsung AR09 2021/10/14 7C   

47 Klimatyzator Samsung AR09 2021/10/14 8A   

48 Klimatyzator Samsung AR09 2021/10/14 2C   

49 Klimatyzator Samsung AR18 2021/10/14 9A   

50 Klimatyzator Samsung AR18 2021/10/14 6C   

51 Klimatyzator Samsung AR24 2021/10/14 3C   

52 klimatyzator Kaisai Fly 2,6/2,9 kW 2022/12/21 21A   

53 klimatyzator Kaisai Fly 2,6/2,9 kW 2022/12/21 15C   

54 klimatyzator Kaisai Fly 2,6/2,9 kW 2022/12/21 16C   

55 klimatyzator Kaisai Fly 2,6/2,9 kW 2022/12/21 20C   

56 klimatyzator Kaisai Fly 2,6/2,9 kW 2022/12/21 21C   

57 klimatyzator Kaisai Fly 2,6/2,9 kW 2022/12/21 22C   

58 klimatyzator Kaisai Fly 2,6/2,9 kW 2022/12/21 30C   

59 klimatyzator Kaisai Fly 2,6/2,9 kW 2022/12/21 28C   

 


